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1 Allgemeine Sicherheitshinweise
 Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, 
Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten  
werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebens-
gefahr entstehen.

 ▶ Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Wärmeerzeuger, 
Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.

 ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
 ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
 ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

 Sicherheitshinweis
Der Energieanalysator darf nur von qualifizierten/befugten Fachkräften installiert werden.

 WARNUNG

Stromführende Komponenten. Gefahr von Verbrennungen, Herzstillstand und anderen 
Verletzungen

 ▶ Vor der Installation des Energieanalysators Stromversorgung und Verbraucher-
anschlüsse unterbrechen.

 ▶ Anschlüsse zum Schutz mit Abdeckung versehen.

 WARNUNG

Stromschlaggefahr!
 ▶ Vor dem Installieren von Eingangs-/Ausgangsadern die Schutzabdeckung der Adern 

korrekt anbringen.
 ▶ Den metallischen Teil der Ader oder die Aderendhülse vollständig in die Klemme 

einführen. 

 Elektroarbeiten
Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

 ▶ Vor Elektroarbeiten:
– Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten 

sichern.
– Spannungsfreiheit feststellen.

 ▶ Produkt keinesfalls an Netzspannung anschließen.
 ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

2 Datenschutzhinweise
Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 
30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, 
Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 
1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., 
Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003 
Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Instal-
lationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, 
Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur 

Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur 
Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- 
und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs 
unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informa-
tionen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S.1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen 
wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, 
Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/
oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In 
bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können 
personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen  Wirtschaftsraums 
übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich 
unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbe-
auftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 
70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder 
zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte 
kontaktieren Sie uns bitte unter [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com, [LU] 
DPO@bosch.com. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.
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1 General General safety instructions
 Notices for the target group

These installation instructions are intended for gas, plumbing, heating and electrical
contractors. All instructions must be observed. Failure to comply with instructions
may result in material damage and personal injury, including danger to life.

 ▶ Read the installation, service and commissioning instructions (heat source, heating 
controller, pumps, etc.) before installation.

 ▶ Observe the safety instructions and warnings.
 ▶ Follow national and regional regulations, technical regulations and guidelines.
 ▶ Record all work carried out.

 Safety notice
The energy analyser must only be installed by qualified/authorized personnel.

 WARNING

Live parts. Risk of burn, heart attack and other possible injuries

Disconnect the power supply and electrical load before installing the analyser.
 ▶ Protect the terminals with covers. 

 WARNING

Risk of electrocution! 
The protection cover of the wires must be correctly installed, before connecting any input/
output wire.

 ▶ Insert the metallic part of the wire or the ferrule completely into the terminal.

 Electrical work
Electrical work must only be carried out by a qualified electrician.

 ▶ Before starting electrical work:
– Isolate the mains electrical supply and secure against reconnection.
– Using suitable means, test that the mains voltage is disconnected.

 ▶ Never connect the product to mains voltage.
 ▶ Also observe the connection diagrams of other system components.

2 Data Protection Notice
We, Bosch Thermotechnology Ltd., Cotswold Way, Warndon, 
Worcester WR4 9SW, United Kingdom process product and instal-
lation information, technical and connection data, communication 
data, product registration and client history data to provide product 
functionality (art. 6 (1) sentence 1 (b) GDPR / UK GDPR), to fulfil 
our duty of product surveillance and for product safety and security 
reasons (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR / UK GDPR), to safeguard our 
rights in connection with warranty and product registration questions 

(art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR / UK GDPR) and to analyze the distribution of our products 
and to provide individualized information and offers related to the product (art. 6 (1) sentence 
1 (f) GDPR / UK GDPR). To provide services such as sales and marketing services, contract 
management, payment handling, programming, data hosting and hotline services we can 
commission and transfer data to external service providers and/or Bosch affiliated enterprises. 
In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be 
transferred to recipients located outside of the European Economic Area and the United 
Kingdom. Further information are provided on request. You can contact our Data Protection 
Officer under: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch 
GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation or where personal 
data are processed for direct marketing purposes, at any time to processing of your personal 
data which is based on art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR / UK GDPR. To exercise your rights, 
please contact us via privacy.ttgb@bosch.com
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U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsge-
gevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke 
situatie of voor direct marketing-doeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact 
met ons op via privacy.ttnl@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.
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1 Consignes générales de sécurité
 Consignes pour le groupe cible

Cette notice d’installation s’adresse aux spécialistes en matière d’installations gaz et eau, de 
technique de chauffage et d’électricité. Les consignes de toutes les notices doivent être 
respectées. Le non-respect peut entraîner des dommages matériels, des dommages corpo-
rels, voire la mort.

 ▶ LLire les notices d’installation, de maintenance et de mise en service (générateur de 
chaleur, régulateur de chauffage, pompe, etc.) avant l’installation.

 ▶ Respecter les consignes de sécurité et d’avertissement.
 ▶ Respecter les règlements nationaux et locaux, ainsi que les règles techniques et les 

directives.
 ▶ Documenter les travaux effectués.

 Consigne de sécurité
L’analyseur d’énergie doit uniquement être installé par du personnel qualifié/autorisé.

 AVERTISSEMENT

Pièces sous tension. Risque de brûlure, de crise cardiaque ou d’autres blessures
 ▶ Couper l’alimentation et la charge électrique avant d’installer l’analyseur.
 ▶ Protégez les bornes de raccordement avec des caches.

 AVERTISSEMENT

Risque d’électrocution!
Le cache de protection des câbles doit être installé correctement avant de raccorder tout câble 
d’entrée/de sortie.

 ▶ Insérer entièrement la partie métallique du câble ou l’embout de câble dans la borne de 
raccordement. 

 Travaux électriques
Les travaux électriques sont réservés à des spécialistes en matière d’installations électriques.

 ▶ Avant les travaux électriques :
 – couper le courant (sur tous les pôles) et sécuriser contre tout réenclenchement 

involontaire. 
 – Vérifier que l’installation est hors tension.

 ▶ Ne raccorder en aucun cas l’appareil au secteur.
 ▶ Respecter également les schémas de connexion d’autres composants de l’installation.

2 Déclaration de protection des données
Nous, [FR] elm.leblanc S.A.S., 124-126 rue de Stalingrad, 93711 
Drancy Cedex, France, [BE] Bosch Thermotechnology n.v./s.a., 
Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, Belgique, [LU] Ferroknepper 
Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 
L-4003 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, traitons les informations 
relatives au produit et à son installation, l’enregistrement du produit 
et les données de’historique du client pour assurer la fonctionnalité du 
produit (art. 6 (1) phrase 1 (b) du RGPD), pour remplir notre mission 

de surveillance et de sécurité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) RGPD), pour protéger nos 
droits en matière de garantie et d’enregistrement de produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD), 
pour analyser la distribution de nos produits et pour fournir des informations et des offres 
personnalisées en rapport avec le produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD). Pour fournir des 
services tels que les services de vente et de marketing, la gestion des contrats, le traitement 
des paiements, la programmation, l’hébergement de données et les services d’assistance 
téléphonique, nous pouvons exploiter les données et les transférer à des prestataires de 
service externes et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement 
si une protection des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel 
peuvent être transférées à des destinataires en dehors de l’Espace économique européen. De 
plus amples informations sont disponibles sur demande. Vous pouvez contacter notre respon-
sable de la protection des données à l’adresse suivante : Data Protection Officer, Information 
Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20,  
70442 Stuttgart, ALLEMAGNE.

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère 
personnel conformément à l’art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD pour des motifs qui vous sont 
propres ou dans le cas où vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing 
direct. Pour exercer votre droit, contactez-nous via l’adresse [FR] privacy.ttfr@bosch.com, 
[BE] privacy.ttbe@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Pour de plus amples informations, 
veuillez scanner le QR code.

hu

1 Általános biztonsági utasítások
 Tudnivalók a célcsoport számára

Ez a szerelési utasítás gáz- és vízszerelő, valamint fűtés- és elektrotechnikai szakemberek 
számára készült. Minden, az utasításokban lévő előírást be kell tartani. Figyelmen kívül 
hagyásuk anyagi károkhoz és/vagy személyi sérülésekhez vagy akár életveszélyhez is vezethet.

 ▶ A telepítés előtt olvassa el a szerelési, szervizelési és üzembe helyezés útmutatókat 
(hőtermelők, fűtésszabályozók, szivattyúk stb.).

 ▶ Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat és a figyelmeztetéseket.
 ▶ Vegye figyelembe a nemzeti és regionális előírásokat, műszaki szabályokat és 

irányelveket.
 ▶ Dokumentálja az elvégzett munkákat.

 Biztonsági értesítés
Az energiafogyasztás-analizátor kizárólag szakképzett/erre jogosult személy szerelheti fel.

 FIGYELMEZTETÉS

Áram alatti alkatrészek. Égési sérülés, szívroham és más lehetséges sérülések veszélye
 ▶ Az energiafogyasztás-analizátor felszerelésének megkezdése előtt kapcsolja ki az 

áramellátást és válassza le a fogyasztókat.
 ▶ Lássa el a csatlakozókapcsokat védőburkolattal.

 FIGYELMEZTETÉS

Áramütésveszély!
A vezetékek védőburkolatát megfelelően fel kell szerelni, mielőtt bármilyen bemeneti/kimeneti 
vezetéket bekötne.

 ▶ Tolja be teljesen a vezeték kilátszó fémrészét vagy az érvéghüvelyt a 
csatlakozókapocsba. 

 Elektromos szerelési munkák
Az elektromos munkákat csak elektromos bekötést végző szakembereknek szabad végezniük.

 ▶ Elektromos szerelési munkák előtti teendők:
 – A hálózati feszültség minden pólusát megszakítva áramtalanítsa a berendezést, és 

biztosítsa visszakapcsolás ellen
 – Győződjön meg a feszültségmentességről.

 ▶ A terméket semmi esetre se csatlakoztassa hálózati feszültségre.
 ▶ Vegye figyelembe a berendezés további részeinek csatlakoztatási rajzait is.

2 Adatvédelmi nyilatkozat
Cégünk, a Robert Bosch Kft., Termotechnika Üzletág, 1103 Buda-
pest, Gyömrõi út 104., Magyarország, termék- és beépítési tudni-
valókat, technikai és csatlakozási adatokat, kommunikációs adatokat, 
termékregisztrációs és ügyféladatok előzményeit dolgoz fel a termék 
funkcionalitásának biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 
1 b albekezdés), a termékfelügyeleti kötelezettség teljesítése és a 
termékbiztonsági és biztonsági okok miatt (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 
1 falbekezdés), a garanciális és termékregisztrációs kérdésekkel 

kapcsolatos jogaink védelme érdekében (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés) valamint, 
hogy elemezzük termékeink forgalmazását, és személyre szabott információkat és ajánlatokat 
adjunk a termékhez (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1. albekezdés). Az olyan szolgáltatások 
nyújtása érdekében, mint az értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, 
fizetéskezelés, programozás, adattárolás és a forródrótszolgáltatások, összeállíthatunk és 
továbbíthatunk adatokat külső szolgáltatók és/. vagy a Bosch kapcsolt vállalkozásai részére.  
Bizonyos esetekben, de csak akkor, ha megfelelő adatvédelem biztosított, a személyes 
adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzettek részére is továbbítani lehet. További 
információ nyújtása kérésre történik. A következő címen léphet kapcsolatba az adatvédelmi 
tisztviselővel: Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság és adatvédelem (C/ISP), Robert 
Bosch GmbH, Postafiók 30 02 20, 70442 Stuttgart, NÉMETORSZÁG.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen 
(GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés alapján) az Ön konkrét helyzetével vagy közvetlen 
marketing céllal kapcsolatos okokból. Jogainak gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba 
velünk a DPO@bosch.com címen. További információért kérjük, kövesse a QR-kódot.
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1 Yleiset turvallisuusohjeet
 Ohjeita kohderyhmälle

Tämä käyttöohje on tarkoitettu kaasu-, vesi-, lämpö- ja sähköasentajien käyttöön. Kaikkien 
ohjeiden ohjeista on pidettävä kiinni. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
aineellisia vahinkoja, loukkaantumisia tai jopa hengenvaaran.

 ▶ Lue asennus-, huolto- ja käyttöönotto-ohjeet (lämpölähteet, lämpösäätimet, pumput 
jne.) ennen asennusta.

 ▶ Noudata turvallisuus- ja varoitusohjeita.
 ▶ Noudata kansallisia ja alueellisia määräyksiä, teknisiä sääntöjä ja direktiivejä.
 ▶ Dokumentoi suoritetut työt.

 Turvallisuuteen liittyvä ilmoitus
Vain pätevä/valtuutettu henkilöstö saa asentaa energia-analysaattorin.

 VAROITUS

Jännitteisiä osia. Palovamman, sydänkohtauksen ja muiden loukkaantumisten vaara
 ▶ Kytke virransyöttö ja sähkökuorma irti ennen analysaattorin asennusta.
 ▶ Peitä liitännät suojuksilla. 

 VAROITUS

Sähköiskuvaara!
Johtojen suojakansi on asennettava oikein ennen minkään syöttö- tai tulojohtojen kytkemistä.

 ▶ Pasenna johdon tai holkin metalliosa kokonaan liitäntään.

 Sähkötyöt
Vain pätevä sähköasentaja saa suorittaa sähkötyöt.

 ▶ Ennen sähkötöiden aloittamista:
– Eristä verkkovirran syöttö ja varmista uudelleenkytkemistä vastaan. 
– Tarkista sopivalla tavalla, että verkkojännite on kytketty irti.

 ▶ Älä kytke tuotetta verkkojännitteeseen.
 ▶ Ota huomioon myös muiden järjestelmäkomponenttien kytkentäkaaviot.

2 Tietosuojaseloste
Me, Robert Bosch Oy, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa, Suomi, 
käsittelemme tuote- ja asennustietoja, teknisiä ja liitäntätietoja, 
viestintätietoja, tuoterekisteröinti- ja asiakashistoriatietoja varmi-
staaksemme tuotteen toiminnallisuuden (6 art. 1 kohdan alakohta b, 
GDPR), täyttääksemme tuotevalvontaan ja tuoteturvallisuuteen sekä 
turvallisuussyihin liittyvät velvoitteemme (6 art. 1 kohdan alakohta f, 
GDPR), turvataksemme oikeutemme takuuseen ja tuoterekisteröintiin 
liittyvissä kysymyksissä (6 art. 1 kohdan alakohta f, GDPR) ja analysoi-

daksemme tuotteidemme jakelua sekä tarjotaksemme tuotteeseen liittyviä yksiöllisiä tietoja 
ja tarjouksia (6 art. kohdan 1 alakohta f, GDPR). Tarjotaksemme palveluita, kuten myynti- ja 
markkinointipalvelut, sopimusten hallinta, maksujen käsittely, ohjelmointi, hosting- ja hotline-
palvelut, voimme tehdä toimeksiantoja ja siirtää tietoja ulkoisille palveluntarjoajille ja/tai 
Boschin kanssa sidoksissa oleville yrityksille. Joissakin tapauksissa, mutta vain asianmukaisen 
tietosuojatason ollessa taattu, henkilötietoja voidaan siirtää vastaanottajille, joiden sijaintipaik-
ka on Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisätietoa annetaan pyynnöstä. Voit ottaa yhteyttä 
tietosuojavastaavaamme osoitteeseen: Data Protection Officer, Information Security and 
Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä syillä, jotka koskevat 
erityistä henkilökohtaista tilannettasi, tai jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitar-
koituksiin perustuen GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohtaan f. Ota oikeuksiesi harjoittamiseksi 
yhteyttä meihin osoitteeseen DPO@bosch.com. Lisätietoja saat seuraamalla QR-koodia.
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1 Algemene veiligheidsaanwijzingen
 Instructies voor de doelgroep

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor installateurs van gas- en waterinstallaties,
verwarmings- en elektrotechniek. Houd de instructies in alle handleidingen aan.
Indien deze niet worden aangehouden kunnen materiële schade, lichamelijk letsel en
zelfs levensgevaar ontstaan.

 ▶ Installatie-, service- en inbedrijfstellingshandleidingen (warmteproducent, 
verwarmingsregelaar, pompen enz.) voor de installatie lezen.

 ▶ Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in acht.
 ▶ Neem de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen in acht.
 ▶ Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

 Veiligheidsinstructie
Het analysetoestel mag alleen door gekwalificeerd/geautoriseerd personeel worden geïnstal-
leerd.

 WAARSCHUWING

Onderdelen onder spanning. Gevaar voor brandwonden, hartaanval en ander letsel
 ▶ Ontkoppel de voedingsspanning en de elektrische belasting voordat het analysetoestel 

wordt geïnstalleerd.
 ▶ Bescherm de klemmen met afdekkingen.

 WAARSCHUWING

Risico voor elektrische schokken!
De beschermingsafdekking moet correct worden geïnstalleerd, voordat de ingangs- / 
uitgangsaders worden aangesloten.

 ▶ Plaats het metalen deel van de ader of de adereindhuls geheel in de klem.

 Elektrotechnische werkzaamheden
Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnici worden uitgevoerd.

 ▶ Voor elektrotechnische werkzaamheden:
– Schakel de netspanning (over alle polen) vrij en borg deze tegen herinschakelen.
– Controleer de spanningsloosheid.

 ▶ Sluit het product niet op de netspanning aan.
 ▶ Respecteer de aansluitschema’s van de overige installatiedelen ook.

2 Informatie inzake gegevensbescherming
Wij, Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Zandvoortstraat 47, 
2800 Mechelen, België, verwerken product- en installatieinfomatie, 
technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, produc-
tregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit 
te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan onze plicht tot 
producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid 
en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten 
met betrekking tot garantie- en productregistratie vragen (art. 6 

(1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te 
voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product 
(art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, 
contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische dien-
sten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners 
en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende 
gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan 
ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag 
beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection 
Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 
70442 Stuttgart, DUITSLAND. 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsge-
gevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke 
situatie of voor direct marketing-doeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact 
met ons op via privacy.ttbe@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.

et

1 Üldised ohutusjuhised
 Märkused sihtrühmale

See paigaldusjuhend on mõeldud gaasi-, vee-, kütte- ja elektrisüsteemide spetsialistidele.  
Järgida tuleb kõigis juhendites esitatud juhiseid. Nende järgimata jätmine võib kahjustada 
seadmeid ja põhjustada kuni eluohtlikke vigastusi.

 ▶ Enne paigaldamist tuleb seadmete (kütteseade, kütteregulaator, pumbad jne) 
paigaldus-, hooldus- ja kasutuselevõtujuhendid läbi lugeda.

 ▶ Järgida tuleb ohutusjuhiseid ja hoiatusi.
 ▶ Järgida tuleb konkreetses riigis ja piirkonnas kehtivaid eeskirju, tehnilisi nõudeid ja 

ettekirjutusi.
 ▶ Tehtud tööd tuleb dokumenteerida.

 Ohutusteatis
Energia-analüsaatorit tohib paigaldada vaid kvalifitseeritud/volitatud personal.

 HOIATUS

Osad on voolu all. Põletuste, südamerabanduse ja muude potentsiaalsete  
kehavigastuste oht

 ▶ Ühendage enne analüsaatori paigaldamist elektritoide ja elektrikoormus lahti.
 ▶ Kaitske ühendusklemme katetega. 

 HOIATUS

Elektrilöögi oht!
Juhtmete kaitsekate peab olema enne mis tahes sisend-/väljundjuhtmete ühendamist õigesti 
paigaldatud.

 ▶ Pange juhtme metallist osa või otsahülss täielikult terminali.

 Elektritööd
Elektritöid tohivad teha ainult elektripaigaldiste spetsialistid.

 ▶ Enne elektritööde alustamist:
 – Kõik faasid tuleb elektritoitest lahti ühendada ja tõkestada uuesti sisselülitamise 

võimalus. 
 – Kontrollida üle, et seade ei ole pinge all.

 ▶ Toodet ei tohi mitte mingil juhul ühendada elektritoitepingega.
 ▶ Pidada silmas ka süsteemi teiste osade ühendusskeeme.

2 Andmekaitsedeklaratsioon
Meie, Robert Bosch OÜ, Kesk tee 10, Jüri alevik, 75301 Rae vald, 
Harjumaa, Estonia, töötleme toote- ja paigaldusteavet, tehnilisi ja 
kontaktandmeid, sideandmeid, toote registreerimise ja kliendiajaloo 
andmeid, et tagada toote funktsioneerimine (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt b), täita oma 
tootejärelevalve kohustust ning tagada tooteohutus ja turvalisus 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause 
punkt f), kaitsta oma õigusi seoses garantii ja toote registreermi-

se küsimustega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikl 6 lõike 1 esimese lause punkt f), 
analüüsida oma toodete levitamist ning pakkuda individuaalset teavet ja pakkumisi toote kohta 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f). Selliste teenuste nagu 
müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine, maksete korraldamine, programmeerimine, 
andmehoid ja klienditoe teenused osutamiseks võime tellida ja edastada andmeid välistele 
teenuseosutajatele ja/või Boschi sidusettevõtetele. Mõnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud 
asjakohane andmekaitse, võib isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
asuvatele andmesaajatele. Täiendav teave esitatakse nõudmisel. Meie andmekaitsevolinikuga 
saate ühendust võtta aadressil: Data Protection Officer, Information Security and Privacy  
(C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes või isikuandmete töötlemise korral 
otseturunduse eesmärgil esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, 
mida tehakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkti f kohaselt. 
Oma õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil DPO@bosch.com. 
Täiendava teabe saamiseks palume kasutada QR-koodi.
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1 Algemene veiligheidsaanwijzingen
 Instructies voor de doelgroep

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van gas- en waterinstallaties, verwar-
mings- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. 
Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs 
levensgevaar ontstaan.

 ▶ Lees voor de installatie de installatie-, service- en inbedrijfnamehandleidingen
(warmtebron, verwarmingsregelaar, pompen enz.).

 ▶ Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan.
 ▶ Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
 ▶ Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

 Veiligheidsinstructie
Het energie-analyseerapparaat mag alleen door gekwalificeerd/geautoriseerd personeel 
worden geïnstalleerd.

 WAARSCHUWING

Onderdelen onder spanning. Gevaar voor brandwonden, hartaanval en ander letsel
 ▶ Ontkoppel de voedingsspanning en de elektrische belasting voordat het 

analyseerapparaat wordt geïnstalleerd.
 ▶ Bescherrm de klemmen met afdekkingen.

 WAARSCHUWING

Risico voor elektrische schokken!
De beschermingsafdekking van de aders moet correct zijn geïnstalleerd, voordat de ingangs-/
uitgangsaders worden aangesloten.

 ▶ Plaats het metalen deel van de ader of de adereindhuls geheel in de klem.

 Elektrotechnische werkzaamheden
Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnici worden uitgevoerd.

 ▶ Voor elektrotechnische werkzaamheden:
 – Schakel de netspanning (over alle polen) vrij en borg deze tegen herinschakelen.
 – Controleer de spanningsloosheid.

 ▶ Sluit het product niet op de netspanning aan.
 ▶ Houd de aansluitschema’s van de overige installatiedelen ook aan.

2 Informatie inzake gegevensbescherming
Wij, Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG 
Deventer, Nederland verweken product- en installatie-informatie, 
technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, produc-
tregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit 
te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan onze plicht tot 
producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid 
en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten 
met betrekking tot garantie- en productregistratie vragen (art. 6 

(1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te 
voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 
(1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmana-
gement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij 
gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven 
gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveili-
ging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten 
de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt 
contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information 
Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, 
DUITSLAND. 

De er til enhver tid berettiget til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger 
baseret på GDPR art. 6 pgf. 1 nr. 1 f efter grunde relateret til Deres egen situation eller til 
direkte markedsføringsformål. For at udøve Deres rettigheder, bedes De kontakte os via 
DPO@bosch.com. Følg venligst QR-koden for yderligere oplysninger.
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2.1 GB Importer
Bosch Thermotechnology Ltd.
Cotswold Way, Warndon
Worcester WR4 9SW / UK
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1 Общи указания за безопасност

 Указания за целевата група
Настоящото ръководство за монтаж е предназначено за специалисти по газови, 
водопроводни и отоплителни инсталации, и електротехници. Указанията във всички 
ръководства трябва да се спазват. При неспазване е възможно да възникнат материални 
щети и телесни повреди или дори опасност за живота.

 ▶ Преди инсталацията прочетете Ръководствата за инсталация, сервизиране и 
пускане в експлоатация (на топлогенератора, регулатора на отоплението, помпите 
и т.н.).

 ▶ Следвайте указанията за безопасност и предупредителните инструкции.
 ▶ Спазвайте националните и регионалните предписания, техническите правила и 

наредби.
 ▶ Документирайте извършените дейности.

 Указание за безопасност
Енергийният анализатор трябва да се монтира само от квалифициран/оторизиран 
персонал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тоководещи части. Опасност от изгаряне, сърдечен удар и други възможни 
наранявания

 ▶ Преди да инсталирате анализатора, изключете електрическото захранване и 
електрическия товар.

 ▶ Защитете клемите с капачки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!
Защитният капак на кабелите трябва да бъде правилно монтиран, преди да свържете 
който и да е входно/изходен кабел.

 ▶ Вкарайте металната част на кабела или накрайника докрай в клемата.

 Електротехнически работи
Електротехническите работи трябва да се извършват само от квалифицирани 
електротехници.

 ▶ Преди започване на електротехнически работи:
– Изключете мрежовото напрежение (всички полюси) и обезопасете срещу 

непреднамерено включване.
– Уверете се, че няма напрежение.

 ▶ В никакъв случай не свързвайте продукта към мрежово напрежение.
 ▶ Винаги обръщайте внимание на схемите за електрическо свързване на другите 

компоненти на инсталацията.

2 Политика за защита на данните
Ние, Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51 Б, 1407 София, 
България, обработваме технически данни за продукта и 
инсталацията, данни за връзка, комуникационни данни, данни 
за регистрацията на продукта и данни за историята на клиента, 
с цел да осигурим функционалността на продукта (ОРЗД, чл. 
6, алинея 1, буква б), да изпълняваме нашите задължения за 
експлоатационен надзор на продукта, безопасност на продукта 
и от съображения за безопасност (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, 

буква е), за защита на нашите права във връзка с въпроси, свързани с гаранцията и 
регистрацията на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), както и за анализиране на 
дистрибуцията на нашите продукти и предоставяне на индивидуални и специфични за 
продукта информации и оферти (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е). За предоставяне на 
услуги като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на 
плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за телефонна гореща линия можем 
да поверяваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/ или дъщерни 
дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на германския Закон за акционерните 
дружества. В някои случаи, но само ако е осигурена адекватна защита на данните, 
личните данни могат да се предават на получатели, намиращи се извън Европейската 
икономическа зона. Допълнителна информация се предоставя при поискване. Можете 
да се свържете с корпоративното длъжностно лице по защитата на данните на адрес: Data 
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,  
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.
Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни въз 
основа на ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е, на основания, свързани с Вашата конкретна 
ситуация или свързани с целите на директния маркетинг. За да упражните Вашите права, 
моля, свържете се с нас чрез DPO@bosch.com. За да получите повече информация, 
моля, сканирайте QR кода.
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1 Opće sigurnosne upute

 Napomene za ciljanu grupu
Ove upute za instalaciju namijenjene su stručnjacima za plinske instalacije, vodoinstalacije, 
tehniku grijanja i elektrotehniku. Napomene u svim uputama moraju se poštovati. Nepoštivanje 
može dovesti do materijalnih šteta i osobnih ozljeda ili opasnosti po život.

 ▶ Pročitajte upute za instalaciju, servis i puštanje u rad (generator topline, regulator 
topline, pumpe itd.) prije uporabe.

 ▶ Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja.
 ▶ Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica.
 ▶ Dokumentirajte izvedene radove.

 Sigurnosna obavijest
Samo kvalificirano/ovlašteno osoblje smije ugraditi analizator energije.

 UPOZORENJE

Dijelovi pod naponom. Opasnost od opeklina, srčanog udara i drugih mogućih ozljeda
 ▶ Prije postavljanja analizatora odvojite strujno napajanje i električno opterećenje.
 ▶ Priključne stezaljke zaštitite poklopcima. 

 UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!
Zaštitni poklopac žica mora biti ispravno postavljen prije priključivanja bilo koje ulazne/izlazne 
žice.

 ▶ Metalni dio žice ili metalni prsten potpuno umetnite u priključnu stezaljku.

 Elektro radovi
Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije.

 ▶ Prije električnih radova:
– Mrežni napon isključiti (svepolno) s električnog napajanja i osigurati od 

nehotičnog ponovnog uključivanja.
– Osigurajte da je uređaj bez napona.

 ▶ Proizvod ni u kojem slučaju ne spajajte na mrežni napon.
 ▶ Pripazite i na priključne planove sljedećih dijelova instalacije.

EU legislation UK legislation
Electromagnetic 
Compatibility - Directive 
2014/30/EU

Electromagnetic 
Compatibility Regulations 
2016

Low Voltage Directive 2014/
35

Electrical Equipment (Safety) 
Regulations 2016

Radio Equipment - 
Directive 2014/53/EU

Radio Equipment Regulations 
2017

Pressure Equipment - 
Directive 2014/68/EU

Pressure Equipment (Safety) 
Regulations 2016

Gas Appliances - 
Regulation (EU) 2016/426

Regulation 2016/426 on gas 
appliances as brought into UK 
law and amended

Machinery Directive 2006/
42/EC

Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008

Ecodesign Directive 2009/
125/EC

The Ecodesign for Energy-
Related Products Regulations
2010

Energy Labelling Regulation 
(EU) 2017/1369

Energy Labelling Regulation 
(EU) 2017/1369 (as retained 
in UK law and amended)

Restriction of the Use of 
certain Hazardous 
Substances in Eletrical and 
Electronic Equipment (RoHS) 
- Directive 2002/95/EC

The Restriction of the Use of 
Certain Hazardous 
Substances in Eletrical and 
Electronic Equipment 
Regulations 2012

European Directive 2012/
19/EC on old electronic and 
electrical appliances

(UK) Waste Electrical and 
Electronic Equipment 
Regulations 2013 (as 
amended)

2.2 Regulations
In order to ensure installation and operation of the product in 
accordance with the regulations, please observe all the
applicable national and regional regulations as well as all 
technical rules and guidelines.
You can find a list of the most relevant British and European 
directives and regulations in the table below. 
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1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

 Pokyny pro cílovou skupinu
Tento návod k instalaci je určen odborníkům pracujícím v oblasti plynových a vodovodních 
instalací, techniky vytápění a elektrotechniky. Pokyny ve všech návodech musejí být dodrženy. 
Jejich nerespektování může vést k materiálním škodám, poškození zdraví osob nebo dokonce 
k ohrožení jejich života.

 ▶ Návody k instalaci, servisu a uvedení do provozu (zdrojů tepla, regulátorů vytápění, 
čerpadel atd.) si přečtěte před instalací.

 ▶ Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
 ▶ Dodržujte národní amístní předpisy, technická pravidla a směrnice.
 ▶ O provedených pracích veďte dokumentaci.

 Bezpečnostní upozornění
Energetický analyzátor smí instalovat pouze kvalifikovaný/autorizovaný pracovník.

 VAROVÁNĺ

Části pod napětím. Riziko popálení, infarktu a dalších možných zranění
 ▶ Před instalací analyzátoru odpojte napájení a elektrické zatížení.
 ▶ Připojovací svorky chraňte kryty.

 VAROVÁNĺ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
Před připojením jakéhokoli vstupního/výstupního vodiče musí být správně nainstalován 
ochranný kryt vodičů.

 ▶ Kovovou část vodiče nebo kabelovou dutinku úplně zasuňte do svorky. 

 Práce na elektrické instalaci
Práce na elektrické instalaci smějí provádět pouze odborní pracovníci pracující v oboru 
elektrických instalací.

 ▶ Před započetím prací na elektrické instalaci:
– Odpojte (kompletně) elektrické napětí a zajistěte, aby nedošlo k náhodnému 

opětovnému zapnutí. 
– Zkontrolujte, zda není přítomné napětí.

 ▶ Výrobek v žádném případě nepřipojujte na síťové napětí.
 ▶ Řiďte se též podle schémat zapojení dalších komponent systému.

2 Informace o ochraně osobních údajů
My, společnost Bosch Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1, 
108 00 Praha - Štěrboholy, Česká republika, zpracováváme 
informace o výrobcích a pokyny k montáži, technické údaje a údaje 
o připojení, údaje o komunikaci, registraci výrobků a o historii 
klientů za účelem zajištění funkcí výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno b 
nařízení GDPR), abychom mohli plnit svou povinnost dohledu nad 
výrobky a zajišťovat bezpečnost výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f 
nařízení GDPR) s cílem ochránit naše práva ve spojitosti s otázkami 

záruky a registrace výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR) a abychom mohli analyzovat 
distribuci našich výrobků a poskytovat přizpůsobené informace a nabídky související s výrobky 
(čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR). V rámci poskytování služeb, jako jsou prodejní a 
marketingové služby, správa smluvních vztahů, evidence plateb, programování, hostování 
dat a služby linky hotline, můžeme pověřit zpracováním externí poskytovatele služeb a/ nebo 
přidružené subjekty společnosti Bosch a přenést data k nim. V některých případech, ale pouze 
je-li zajištěna adekvátní ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány i příjemcům mimo 
Evropský hospodářský prostor. Další informace poskytujeme na vyžádání. Našeho pověřence 
pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese: Data Protection Officer, 
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20,  
70442 Stuttgart, NĚMECKO.
Máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, jehož základem je 
čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, na základě důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací 
nebo v případech, kdy se zpracovávají osobní údaje pro účely přímého marketingu. Chcete-li 
uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese DPO@bosch.com. Další informace najdete 
pomocí QR kódu.
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1 Generelle sikkerhedshenvisninger

 Anvisninger for målgruppen
Denne installationsvejledning henvender sig til fagfolk inden for gas- og vandinstallationer 
samt varme- og elektroteknik. Anvisningerne i alle vejledninger skal følges. Hvis anvisningerne 
ikke overholdes, kan det forårsage materielle skader og/eller personskader, som kan være 
livsfarlige.

 ▶ Læs installations-, service- og opstartsvejledningen (varmeproducent, varmeregulering, 
pumper osv) før installationen.

 ▶ Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne.
 ▶ Overhold nationale og regionale forskrifter, tekniske regler og direktiver.
 ▶ Dokumentér det udførte arbejde.

 Sikkerhedsbemærkning
Energianalysatoren må kun monteres af kvalificeret/autoriseret personale.

 ADVARSEL

Spændingsførende dele. Risiko for forbrændinger, hjerteanfald og andre mulige 
personskader

 ▶ Afbryd strømforsyningen og den elektriske belastning, før analysatoren monteres.
 ▶ Beskyt klemmerne med afdækninger.

 ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!
Beskyttelsesafdækningen til ledningerne skal monteres korrekt, før der tilsluttes nogen 
indgangs-/udgangsledning.

 ▶ Sæt ledningens eller dupskoens metaldel helt ind i klemmen.

 Elarbejde
Elarbejde må kun udføres af autoriserede elinstallatører.

 ▶ Før elarbejdet:
 – Spændingen skal afbrydes (på alle poler), og det skal sikres, at den ikke kan slås 

til igen.
 – Kontrollér, at anlægget er spændingsløst.

 ▶ Produktet må under ingen omstændigheder tilsluttes netspænding.
 ▶ Overhold tilslutningsskemaerne til de øvrige anlægsdele.

2 Bemærkning om databeskyttelse
Vi, Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark 
behandler oplysninger om produkt og montering foruden tekniske 
data og forbindelsesdata, kommunikationsdata samt produktregi-
strerings- og kundehistorikdata for at give produktfunktionalitet (art. 
6 pgf. 1 nr. 1 b GDPR), for at opfylde vores forpligtelse hvad angår 
produktovervågning, og grundet produktsikkerhed (GDPR, art. 6 pgf. 
1 nr. 1 f), for at sikre vores rettigheder i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende garanti og produktregistrering (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 

1 f) og for at analysere distributionen af vores produkter, og for at tilbyde individualiserede 
oplysninger og tilbud relateret til produktet (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f). For at tilbyde 
tjenester såsom salgs- og markedsføringstjenester, kontraktstyring, betalingshåndtering, 
programmering, dataopbevaring og hotline- tjenester, kan vi hyre eksterne serviceudbydere 
og/eller Boschpartnerselskaber, og overføre data til disse. I nogle tilfælde, men kun når der 
er sørget for passende databeskyttelse, kan persondata overføres til modtagere udenfor Det 
Europæiske Økonomi ke Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger gives efter forespørgsel. 
De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at kontakte: Data Protection Officer, 
Information Security and Privacy ( C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20,  
70442 Stuttgart, TYSKLAND.

Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na temelju čl. 6. st. 1. podst. 1 f 
GDPR-a na temelju stanja koja se odnose na vašu određenu situaciju ili kada se osobni podaci 
obrađuju zbog izravnih marketinških svrha, i to bilo kada. Kako biste ostvarili svoja prava, 
obratite nam se putem privacy.rbkn@bosch.com. Za više informacija slijedite QR kod.

Mi, Robert Bosch d.o.o., Toplinska tehnika, Kneza Branimira 22, 
10 040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska, obrađujemo informacije o 
proizvodu i upute za ugradnju, tehničke podatke i podatke o spajanju, 
podatke o komunikaciji, podatke o registraciji proizvoda i povijest 
kupaca da bismo zajamčili funkcionalnost proizvoda (čl. 6 st. 1. 
podst. 1 b GDPRa), kako bismo ispunili svoju odgovornost nadzora 
proizvoda, zbog sigurnosti proizvoda i iz sigurnosnih razloga (čl. 6. st. 
1. podst. 1 f GDPR-a), da bismo zajamčili svoje pravo u vezi jamstva i 

pitanja registracije proizvoda (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a) i da bismo analizirali distribuciju 
svojih proizvoda i pružili individualizirane informacije i ponude povezane s proizvodom (čl. 
6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a). Za pružanje usluga kao što su usluge prodaje i marketinga, 
upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i telefonske 
usluge, možemo naručiti i prenijeti podatke vanjskim pružateljima usluga i/ili povezanim 
poduzećima tvrtke Bosch. U nekim slučajevima, ali samo ako je zajamčena odgovarajuća 
zaštita podataka, osobni se podaci mogu prenijeti primateljima izvan područja Europske 
ekonomske zajednice. Više informacija pruža se na upit. Možete se obratiti našem službeniku 
za zaštitu podataka na adresi: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/
ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NJEMAČKA.

2 Napomena o zaštiti podataka
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1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
 Υποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται σε τεχνικό προσωπικό υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αερίου, συστημάτων θέρμανσης και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. Οι οδηγίες που υπάρχουν σε όλα τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται. Η μη τήρηση 
μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη 
ζωή ατόμων.

 ▶ IΠριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης, σέρβις και θέσης σε 
λειτουργία (λέβητες, θερμοστάτες, κυκλοφορητές κτλ.).

 ▶ Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης.
 ▶ Τηρείτε τις εθνικές και τοπικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες.
 ▶ Οι εργασίες που εκτελούνται πρέπει να καταγράφονται.

 Ειδοποίηση ασφαλείας
Ο αναλυτής ενέργειας πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εκπαιδευμένο/εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτροφόρα μέρη. Κίνδυνος εγκαύματος, καρδιακής προσβολής και άλλοι πιθανοί 
τραυματισμοίl

 ▶ Πριν από την εγκατάσταση του αναλυτή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και το 
ηλεκτρικό φορτίο.

 ▶ Προστατέψτε τα τερματικά με καλύμματα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

RΚίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Το κάλυμμα προστασίας των καλωδίων πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο προτού συνδέσετε 
το καλώδιο εισόδου/εξόδου.

 ▶ Εισαγάγετε το μεταλλικό τμήμα του καλωδίου ή το τερματικό πλήρως μέσα στο τερματικό.

 Ηλεκτρολογικές εργασίες
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε τεχνικούς ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.

 ▶ Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία:
 – Διακόψτε πλήρως την ηλεκτρική παροχή και ασφαλίστε την εγκατάσταση έναντι μη 

ηθελημένης επανενεργοποίησης.
 – Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.

 ▶ Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε το προϊόν σε τάση δικτύου.
 ▶ Τηρείτε επίσης τα διαγράμματα σύνδεσης των υπόλοιπων εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

2 IΕιδοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία Robert Bosch A.E., ΕΡΧΕΙΑΣ 37, Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ, 
Ελλάδα, υποβάλλει σε επεξεργασία τις πληροφορίες προϊόντος και 
εγκατάστασης, τα τεχνικά δεδομένα και δεδομένα σύνδεσης, τα 
δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα καταχώρισης προϊόντος και 
του ιστορικού πελατών με σκοπό την παροχή των λειτουργιών του 
προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (β) ΓΚΠΔ], για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης μας να επιτηρούμε το προϊόν και για σκοπούς ασφάλειας 
του προϊόντος [αρ. 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ], τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων της εταιρείας μας σε σχέση με τις ερωτήσεις που αφορούν την εγγύηση και την 
καταχώριση του προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο1 (στ) ΓΚΠΔ] και την ανάλυση των δεδομένων 
διανομής των προϊόντων μας καθώς και την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και 
προσφορών που σχετίζονται με το προϊόν [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ]. Αναφορικά 
με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, η διαχείριση 
συμβάσεων, ο διακανονισμός πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία δεδομένων και οι 
υπηρεσίες ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής, μπορούμε να τις αναθέτουμε και να μεταβιβάζουμε 
δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή/και θυγατρικές επιχειρήσεις της Bosch. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα προστασία δεδομένων, τα 
προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε αποδέκτες με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην 
εξής διεύθυνση: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP),  
Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων, με βάση το άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ, για λόγους 
που αφορούν την ειδική κατάστασή σας ή εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για άμεσους εμπορικούς σκοπούς. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας 
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση DPO@bosch.com. Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήσετε τον κωδικό QR.
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1 Vispārēji drošības norādījumi
 Norādījumi attiecībā uz mērķgrupu

Šī montāžas instrukcija paredzēta gāzes un ūdens instalāciju, apkures sistēmu un elektrotehni-
kas speciālistiem. Jāņem vērā visās instrukcijās sniegtie norādījumi. Noteikumu neievērošana 
var izraisīt materiālos zaudējumus un radīt traumas, kā arī draudus dzīvībai.

 ▶ Pirms montāžas izlasiet montāžas, servisa un ekspluatācijas instrukcijas (Pirms 
montāžas izlasiet montāžas instrukcijas (siltuma ražotājs, apkures temperatūras 
regulators, sūkņi utt.).

 ▶ Levērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.
 ▶ Levērojiet nacionālās un reģionālās prasības, tehniskos noteikumus un direktīvas.
 ▶ Dokumentējiet izpildītos darbus.

 Drošības norādījums
Enerģijas analizatora uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts/pilnvarots personāls.

 BRĪDINĀJUMS

Zem sprieguma esošās daļas. Apdegumu, sirdslēkmes un citu savainojumu risks
 ▶ Pirms analizatora uzstādīšanas atvienojiet strāvas padevi un elektrisko slodzi.
 ▶ Pārliecinieties, ka pieslēguma spailes ir aizsargātas ar pārsegiem.

 BRĪDINĀJUMS

Nāvējoša elektrošoka risks!
Pirms jebkura ieejas/izejas vada pieslēgšanas ir pareizi jāuzstāda vadu aizsargpārsegs.

 ▶ Pilnībā ievietojiet dzīslas metāla daļu vai uzmavu pieslēguma spailē.

 Elektromontāžas darbi
Elektromontāžas darbus drīkst veikt vienīgi elektromontāžas speciālisti.

 ▶ Pirms elektromontāžas darbiem:
– Atvienojiet tīkla spriegumu (visus polus) un nodrošiniet pret ieslēgšanu.
– Pārliecināties, ka spriegums nav pieslēgts.

 ▶ Lerīci nekādā gadījumā nedrīkst pievienot pie tīkla sprieguma.
 ▶ Tāpat ņemiet vērā arī pārējo sistēmas daļu savienojumu shēmas.

2 Paziņojums par datu aizsardzību
Mēs, Robert Bosch SIA, Gāzes apkures iekārtas, Mūkusalas str. 101, 
LV-1004, Rīga, Latvija. apstrādājam informāciju par produktu un 
instalāciju, tehniskos un savienojuma datus, sakaru datus, produkta 
reģistrācijas un klienta vēstures datus, lai nodrošinātu produkta 
funkcionalitāti (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (b) punktu), lai 
izpildītu mūsu pienākumus attiecībā uz produkta pārraudzību, kā 
arī produkta drošības un aizsardzības nolūkos (saskaņā ar VDAR 
6. (1) panta 1. (f) punktu), lai aizsargātu mūsu tiesības saistībā ar 

garantiju un produkta reģistrācijas jautājumiem (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu) 
un lai analizētu mūsu produktu izplatīšanu un nodrošinātu individualizētu informāciju un 
piedāvājumus saistībā ar produktu (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu).  
Lai nodrošinātu tādus pakalpojumus kā, piemēram, pārdošanas un mārketinga pakalpojumus, 
līgumu pārvaldību, maksājumu apstrādi, programmēšanu, datu viesošanu un palīdzības diene-
sta pakalpojumus, mums ir tiesības nodot un pārsūtīt datus ārējiem pakalpojumu sniedzējiem 
un/vai ar Bosch saistītiem uzņēmumiem. Reizēm, bet vienīgi gadījumos, ja tiek nodrošināta 
atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti personām, kas atrodas ārpus Eiropas 
Ekonomikas zonas. Papildu informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma.  
Ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu varat sazināties šeit: Data Protection Officer, Information 
Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, 
GERMANY (Vācija).

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. (1) 
panta 1. (f) punktu, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju vai tiešā mārketinga nolūkos.  
Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums pa epasta adresi DPO@bosch.com. 
Lai noskaidrotu papildinformāciju, lūdzu, izmantojiet QR kodu.
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1 Avvertenze di sicurezza generali
 Informazioni per il gruppo di destinatari

Le presenti istruzioni di installazione si rivolgono ai tecnici specializzati e certificati nelle 
installazioni a gas, idrauliche, nel settore elettrico e del riscaldamento. Osservare le indicazioni 
riportate in tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle indicazioni può causare lesioni alle 
persone e/o danni materiali fino ad arrivare al pericolo di morte.

 ▶ Prima dell’installazione, leggere le istruzioni di installazione, per servizio tecnico e di 
messa in funzione (generatore di calore, regolatore del riscaldamento, circolatori, ecc.).

 ▶ Rispettare le avvertenze e gli avvisi di sicurezza.
 ▶ Attenersi alle disposizioni nazionali e locali, ai regolamenti tecnici e alle direttive in 

vigore.
 ▶ Documentare i lavori eseguiti.

 Avviso di sicurezza
L’analizzatore di energia deve essere installato esclusivamente da personale specializzato/ 
autorizzato.

 AVVERTENZA

Parti sotto tensione. Pericolo di ustioni, infarto cardiaco e altre possibili lesioni
 ▶ Scollegare l’alimentazione elettrica e il carico elettrico prima di installare l’analizzatore.
 ▶ Proteggere i morsetti per collegamento con i pannelli di copertura.

 AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione!
Il pannello protettivo dei fili conduttori deve essere installato correttamente prima di collegare 
qualsiasi filo conduttore in ingresso/uscita.

 ▶ Inserire completamente nel morsetto per collegamento la parte metallica del filo 
conduttore o il capocorda. 

 Lavori elettrici
I lavori elettrici possono essere eseguiti solo da tecnici specializzati ed autorizzati ad eseguire 
installazioni elettriche.

 ▶ Prima dei lavori elettrici:
– disinserire la tensione di rete (tutte le polarità) e adottare tutte le precauzioni 

necessarie per evitare il reinserimento.
– Accertare l’assenza di tensione.

 ▶ Non collegare il prodotto per nessuna ragione alla tensione di rete.
 ▶ Rispettare anche gli schemi di collegamento delle altre parti dell’impianto.

1.1 Etichettatura ambientale degli imballaggi
materiali/le fotografie sono soltanto esempi e potrebbero non essere rappresentati nell’imbal-
laggio. La differenza fra LDPE e HDPE può essere riconosciuta dal colore.

• LDPE: trasparente
• HDPE: color crema, traslucido

Verificare con il proprio Comune il metodo specifico per lo smaltimento.

Tipo di imballaggio Simbolo/Classificazione Materiale 
riciclabile

4
LDPE

LDPE 4 Plastica

PAP 20 Carta

2 Informativa sulla protezione dei dati
Robert Bosch S.p.A., Società Unipersonale, Via M.A. Colonna 35, 
20149 Milano, Italia, elabora informazioni su prodotti e installazioni, 
dati tecnici e di collegamento, dati di comunicazione, dati di crono-
logia clienti e registrazione prodotti per fornire funzionalità prodotto 
(art. 6 (1) sottopar. 1 (b) GDPR), per adempiere al proprio dovere 
di vigilanza unitamente a ragioni di sicurezza e tutela del prodotto 
(art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), per salvaguardare i propri diritti in 
merito a garanzia e domande su registrazione di prodotti (art. 6 (1) 

sottopar. 1 (f) GDPR), nonché per analizzare la distribuzione dei prodotti e fornire informazioni 
personalizzate e offerte correlate al prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR). Al fine di fornire 
servizi come vendita e marketing, gestione contratti e pagamenti, programmazione servizi 
hotline e data hosting possiamo commissionare e trasferire dati a fornitori di servizi esterni e/o 
aziende affiliate a Bosch. Talvolta, ma soltanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali 
potrebbero essere trasferiti a destinatari non ubicati nello Spazio Economico Europeo. Ulterio-
ri informazioni sono disponibili su richiesta. Può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati 
presso Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, 
Postfach 30 02 20, 70442 Stoccarda, GERMANIA. 

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali in base all’art. 6 
(1) sottopar. 1 (f) GDPR in riferimento alla sua situazione in particolare o in caso di utilizzo a 
fini di direct marketing. Per esercitare tali diritti ci contatti tramite DPO@bosch.com. Segua il 
Codice QR-per ulteriori informazioni.
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1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner
 Merknader for målgruppen

Denne installasjonsveiledningen retter seg mot fagkyndig personell innen gass, VVS og 
elektroteknikk. Instruksjonene i alle anvisningene må følges. Hvis man unnlater å følge dette, 
kan materielle skader og personskader eller livsfare oppstå.

 ▶ Installasjons-, service- og igangskjøringsveiledninger (varmekilder, varmeregulatorer, 
pumper osv.) skal være lest og forstått før installasjonen utføres.

 ▶ Vær oppmerksom på sikkerhetsinstrukser og advarsler.
 ▶ Overhold nasjonale og regionale forskrifter, tekniske regler og retningslinjer.
 ▶ Utført arbeid skal dokumenteres.

 Sikkerhetsmelding
Energianalysatoren må kun installeres av kvalifisert/autorisert personell.

 ADVARSEL

Strømførende deler. Fare for brannsår, hjerteanfall og andre mulige personskader.
 ▶ Koble fra strømforsyningen og den elektriske belastningen før du installerer 

analysatoren.
 ▶ Beskytt tilkoblingsklemmene med dekkhetter. 

 ADVARSEL

Fare for dødelig elektrosjokk!
Kabeldekslene må installeres korrekt før tilkobling av inn-/utgangskabel.

 ▶ Sett metalldelen til kabelen eller ringbeslaget inn i klemmen.

 Elektrisk arbeid
Elektrisk arbeid skal kun utføres av en elektroinstallatør.

 ▶ Før du starter elektrisk arbeid:
 – Koble fra strømnettet, og sørg for at det ikke kan kobles til igjen.
 – Bruk egnet metode for å teste at nettspenningen er frakoblet.

 ▶ Ikke koble produktet til nettspenningen.
 ▶ Se også koblingsskjemaene til andre systemkomponenter.

pt

1 Indicações gerais de segurança
 Indicações para grupo-alvo

Estas instruções de instalação destinam-se aos técnicos especializados em instalações de 
gás e de água, engenharia elétrica e aquecimento. As instruções de todos os manuais devem 
ser respeitadas. A não observância destas instruções pode provocar danos materiais, lesões 
corporais e perigo de morte.

 ▶ Ler as instruções de instalação, de assistência técnica e de colocação em 
funcionamento (equipamento térmico, regulador de aquecimento, bombas, etc.) antes 
da instalação.

 ▶ Ter em atenção as indicações de segurança e de aviso.
 ▶ Ter em atenção os regulamentos nacionais e regionais, regulamentos técnicos e 

directivas.
 ▶ Documentar trabalhos efetuados.

 Indicação de segurança
O analisador de energia só deve ser instalado por pessoal qualificado/autorizado.

 AVISO

Peças eletrifcadas Risco de queimaduras, ataque cardíaco e outras lesões possíveis
 ▶ Desligue a alimentação eléctrica e a carga elétrica antes de instalar o analisador.
 ▶ Proteja os terminais com coberturas. 

 AVISO

Risco de eletrocussão!
Antes de ligar qualquer fio de entrada/saída, a cobertura de proteção dos fios deve estar 
corretamente instalada.

 ▶ Introduza completamente a peça metálica do fio ou o isolador no terminal.

 Trabalhos elétricos
Os trabalhos elétricos apenas podem ser efetuados por técnicos especializados para
instalações elétricas.

 ▶ Antes de trabalhos elétricos:
 – Desligar a alimentação elétrica (todos os pólos) e proteger contra uma ligação 

inadvertida.
 – Confirmar a ausência de tensão.

 ▶ Nunca ligar o produto à rede elétrica.
 ▶ Ter também em atenção os esquemas de ligação de outras partes da instalação.

2 Aviso de Proteção de Dados
Nós, Bosch Termotecnologia, S.A., com sede em Av. Infante D. 
Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa, Portugal, tratamos 
informações de produto e de instalação, dados técnicos e de ligação, 
dados de comunicação, dados de registo do produto e de histórico 
do cliente com vista a fornecer a funcionalidade do produto (art.º 
6 §1.1 b do RGPD), para cumprir o nosso dever de vigilância do 
produto e por motivos de segurança e proteção do  produto (art.º 6 
§1.1 f do RGPD), para salvaguardar os nossos direitos relacionados 

com questões no âmbito da garantia e do registo do produto (art.º 6 §1.1 f do RGPD), bem 
como para analisar a distribuição dos nossos produtos e para fornecer informações e ofertas 
individualizadas relacionadas com o produto (art.º 6 §1.1 f do RGPD). Para fornecer serviços, 
tais como vendas e marketing, gestão de contratos, gestão de pagamentos, programação, 
alojamento de dados e serviços de linhas diretas, podemos solicitar e transferir dados a 
fornecedores de serviços externos e/ou empresas filiais da Bosch. Em alguns casos, mas 
apenas se for garantida a proteção adequada dos dados, os dados pessoais poderão ser tran-
sferidos para destinatários localizados fora do Espaço Económico Europeu. São fornecidas 
informações adicionais mediante pedido. Pode contactar o nosso Encarregado da Proteção 
de Dados em: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch 
GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALEMANHA. 

Tem o direito de objeção ao tratamento dos seus dados pessoais em qualquer momento, com 
base no art.º 6 §1.1 f do RGPD por motivos relacionados com a sua situação específica ou 
se os seus dados forem usados para fins de marketing direto. Para exercer os seus direitos, 
contacte-nos através de privacy.ttpo@bosch.com. Para obter mais informações, siga o código 
QR. 
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1 Instrucţiuni generale de siguranţă
 Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de instalare se adresează specialiștilor din domeniul instalațiilor de 
gaz și apă, ingineriei termice și ingineriei electrice. Trebuie respectate indicațiile incluse în 
instrucțiuni. Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și 
pericol de moarte.

 ▶ Anterior instalării, citiți instrucțiunile de instalare, de service și de punere în funcțiune 
(generator termic, regulator pentru instalația de încălzire, pompe etc.).

 ▶ Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.
 ▶ Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directive.
 ▶ Documentați lucrările executate.

 Atenționare privind siguranța
Analizatorul de energie trebuie instalat numai de către personal calificat/autorizat.

 AVERTIZARE

Piese sub tensiune. Pericol de arsuri, criză cardiacă și alte vătămări posibile
 ▶ Deconectați alimentarea cu energie electrică și sarcina electrică înainte de instalarea 

analizatorului.
 ▶ Protejați terminalele cu capace.

 AVERTIZARE

Pericol de electrocutare! 
Capacul de protecție pentru fire trebuie să fie instalat corect înainte de conectarea oricărui fir 
de intrare/ieșire.

 ▶ Introduceți partea metalică a firului sau a ferulei complet în terminal.

 Efectuarea lucrărilor electrice
Lucrările electrice pot fi efectuate numai de către specialiştii în domeniul instalaţiilor electrice.

 ▶ Înainte de efectuarea lucrărilor electrice:
 – Întrerupeţi tensiunea de alimentare (la nivelul tuturor polilor) şi adoptaţi măsuri 

de siguranţă împotriva reconectării accidentale.
 – Verificaţi lipsa tensiunii.

 ▶ Nu conectaţi în niciun caz produsul la tensiunea de alimentare.
 ▶ Dacă este necesar, respectaţi schemele de conexiuni ale celorlalte părţi ale instalaţiei.

2 Notificare privind protecția datelor
La Robert Bosch S.R.L., Departamentul Termotehnică, Str.
Horia Mǎcelariu 30-34, 013937 Bucureşti, Romania, prelucrăm 
informații privind produsele și instalațiile, date tehnice și date de 
conectare, date de comunicare, date privind înregistrarea produselor 
și istoricul clienților pentru a asigura funcționalitatea produselor (art. 
6, alin. (1), lit. b) din RGPD), în vederea îndeplinirii obligației noastre 
de supraveghere a produselor și din motive de siguranță a produselor 
și de securitate (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD), pentru asigurarea 

şi apărarea drepturilor noastre în legătură cu întrebările referitoare la garanția și înregistrarea 
produsului (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD) și pentru a analiza distribuția produselor noastre 
și a furniza informații și oferte personalizate privind produsul (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD). 
Pentru a furniza servicii, precum servicii de vânzări și marketing, management-ul contractelor, 
gestionarea plăților, servicii de programare, găzduirea de date și servicii call center, putem 
încredința și transmite datele către furnizori de servicii externi și/sau întreprinderi afiliate 
firmei Bosch. În anumite cazuri şi numai dacă se asigură o protecție corespunzătoare a datelor, 
datele cu caracter personal pot fi transmise unor destinatari din afara Spațiului Economic 
European. Mai multe informații pot fi furnizate la cerere. Puteți contacta responsabilul nostru 
cu protecția datelor la adresa: Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor, Confidențialitatea și 
Securitatea Informației (C/ISP), Robert Bosch GmbH, cod poștal 30 02 20, 70442  Stuttgart, 
GERMANIA.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în baza art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD din motive legate de situația dumneavoastră 
particulară sau în scopuri de marketing direct. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne 
contactați la adresa DPO@bosch.com. Pentru mai multe informații, scanați codul QR.

sr

1 Opšta bezbednosna uputstva
 Uputstva za ciljnu grupu

Ovo uputstvo za instalaciju namenjeno je stručnim licima za gasne i vodovodne, grejne i 
električne instalacije. Instrukcije iz svih uputstava moraju da se poštuju. U suprotnom može 
doći do materijalnih šteta i telesnih povreda, pa čak i do opasnosti po život.

 ▶ Pre instalacije pročitati uputstva za instalaciju, servisiranje i puštanje u rad (generator 
toplote, regulator grejanja, pumpe itd.).

 ▶ Obratiti pažnju na sigurnosna uputstva i upozorenja.
 ▶ Voditi računa o nacionalnim i regionalnim propisima, tehničkim pravilnicima i 

smernicama.
 ▶ Izvedene radove treba dokumentovati.

 Napomena o bezbednosti
Analizator energije mora da instalira isključivo kvalifikovano/ovlašćeno osoblje.

 UPOZORENJE

Delovi pod naponom. Rizik od opekotina, srčanog udara i drugih mogućih povreda
 ▶ Odvojite napajanje i električni potrošač pre instalacije analizatora.
 ▶ Zaštitite sve terminale poklopcima.

 UPOZORENJE

Rizik od strujnog udara!
Zaštitni poklopci na žicama moraju se pravilno postaviti pre povezivanja bilo koje ulazne/
izlazne žice.

 ▶ Ubacite metalni deo žice ili hilznu u potpunosti u terminal.

 Električarski radovi
Električarske radove smeju da izvode samo stručnjaci za električne instalacije.

 ▶ Pre električarskih radova:
 – Mrežno napajanje (sve faze) potpuno isključiti i osigurati od nenamernog 

ponovnog uključivanja.
 – Proverite da li je sistem bez napona.

 ▶ Ni u kom slučaju nemojte priključivati proizvod na mrežni napon.
 ▶ Takođe voditi računa o priključnim šemama drugih delova sistema.

2 Napomene o zaštiti podataka
Mi, Robert Bosch d.o.o., Omladinskih brigada 90E, 11070 Novi 
Beograd, Srbija, obrađujemo informacije o proizvodu i instalaciji, 
tehničke podatke i podatke o povezivanju, podatke o komunikaciji, 
podatke o registraciji proizvoda i podatke o istoriji korisnika da bi se 
obezbedila funkcionalnost proizvoda (član 6 stav 1 tačka 1 slovo b 
Opšte uredbe o zaštiti podataka), da bismo ispunili našu obavezu 
praćenja proizvoda i iz bezbednosnih razloga (član 6 stav 1 tačka 
1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka), da bismo zaštitili svoja 

prava u vezi sa garancijom i pitanjima registracije proizvoda (član 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte 
uredbe o zaštiti podataka), da bismo analizirali distribuciju naših proizvoda i da bismo pružili 
pojedinačne informacije i ponude u vezi sa proizvodima (član 6 stav 1 tačka 1 slovo f Opšte 
uredbe o zaštiti podataka). Možemo angažovati eksterne dobavljače usluga i/ili kompanije 
povezane sa Bosch i prenositi im podatke za pružanje usluga, kao što su usluge prodaje i 
marketinga, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge 
dežurnog telefona. U određenim slučajevima, ali samo ako je zagarantovana adekvatna zaštita 
podataka, lični podaci se mogu preneti primaocima van Evropskog ekonomskog prostora.  
Dodatne informacije se daju na zahtev. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu poda-
taka na sledećoj adresi: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), 
Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka na osnovu člana 6 stav 1 tačka 
1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka u bilo kom trenutku iz razloga koji proizilaze iz vaše 
posebne situacije ili u svrhe direktnog oglašavanja. Da biste ostvarili svoja prava, kontaktirajte 
nas na DPO@bosch.com. Za više informacija, pratite QR kod. 
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1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
 Pokyny pre cieľovú skupinu

Tento návod na inštaláciu je určený pre odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti inštalácií 
plynových, vodovodných, vykurovacích a elektrotechnických zariadení. Je nutné dodržiavať 
pokyny uvedené vo všetkých návodoch. V prípade nedodržania pokynov môže dôjsť k vecným 
škodám a zraneniam osôb, až s následkom smrti.

 ▶ Pred inštaláciou si prečítajte návody na inštaláciu, servis a uvedenie do prevádzky 
(zdroja tepla, regulátora vykurovania, čerpadiel, atď.).

 ▶ Dodržujte bezpečnostné a výstražné upozornenia.
 ▶ Dodržujte národné a regionálne predpisy, technické pravidlá a smernice.
 ▶ Zaznačte do protokolu vykonané práce.

 Bezpečnostné upozornenie
Analyzátor energie smie inštalovať len kvalifikovaný/autorizovaný personál.

 VAROVANIE

Diely pod napätím. Riziko popálenín, infarktu a ďalších možných poranení
 ▶ Pred inštaláciou analyzátora odpojte elektrické napájanie a elektrickú záťaž.
 ▶ Svorky chráňte krytmi.

 VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom so smrteľnými následkami!
Pred pripojením akéhokoľvek vstupného/výstupného vodiča musí byť správne nainštalovaný 
ochranný kryt vodičov.

 ▶ Kovovú časť vodiča alebo koncovku úplne zasuňte do svorky. 

 Elektroinštalačné práce
Elektroinštalačné práce smú vykonávať iba elektrikári.

 ▶ Pred začiatkom elektroinštalačných prác:
 – Odpojte všetky póly sieťového napätia a zaistite ich proti opätovnému zapnutiu.
 – Presvedčte sa, že je zariadenie bez napätia.

 ▶ V žiadnom prípade výrobok nepripájajte na sieťové napätie.
 ▶ Rovnako dodržujte schémy pripojenia ďalších dielov zariadenia.

2 Informácia o ochrane osobných údajov
My, Robert Bosch, spol. s r. o., Ambrušova 4, 821 04 Bratislava,  
Slovenská republika, spracovávame informácie o produkte a 
inštalácii, technické údaje a údaje o pripojení, údaje o komunikácii, 
údaje o registrácii produktu a údaje o histórii klienta na účel 
zabezpečenia funkcie produktu (čl. 6 (1) veta 1 (b) GDPR), aby sme 
splnili našu povinnosť monitorovať produkt a z dôvodu poskytnutia 
bezpečnosti a spoľahlivosti produktu (čl. 6 (1) veta 1 (f) GDPR), 
na ochranu našich práv v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa záruky 

a registrácie produktu (čl. 6 (1) veta 1 (f) GDPR) a na analýzu distribúcie našich výrobkov a 
poskytovanie individualizovaných informácií a ponúk týkajúcich sa produktu (čl. 6 (1) veta 
1 (f) GDPR). Za účelom poskytovania služieb, napr. predajných a marketingových služieb, 
manažmentu zmlúv, spracovania platieb, programovania, hostingu dát a služieb zákazníckej 
linky môžeme zadať a preniesť dáta externým poskytovateľom služieb a/alebo pridruženým 
podnikom Bosch.  V niektorých prípadoch, avšak iba ak je zabezpečená primeraná ochrana 
údajov, môžu byť osobné údaje prenesené príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie. Môžete sa 
skontaktovať s naším úradníkom pre ochranu údajov na nasledovnej adrese: Data Protection 
Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 
70442 Stuttgart, Nemecko.

Z dôvodov týkajúcich sa vašej špecifickej situácie alebo v prípadoch, keď sa spracovávajú 
osobné údaje na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať spracovanie 
vašich osobných údajov na základe čl. 6 (1) veta 1 (f) GDPR. Na uplatnenie vašich práv sa 
s nami, prosím, skontaktujte na DPO@bosch.com. Pre ďalšie informácie, prosím, pozrite 
QR-kód. 
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1 Splošni varnostni napotki
 Napotki za ciljno skupino

Ta navodila za namestitev so namenjena strokovnjakom s področja plinskih in vodovodnih 
inštalacij, ogrevalne tehnike in elektrotehnike. Upoštevati je treba vse napotke v vseh navodilih.  
V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do materialne škode in telesnih poškodb, tudi 
smrtne nevarnosti.

 ▶ Pred montažo preberite navodila za montažo, servis in zagon (generator toplote, 
regulator ogrevanja, črpalke itd.).

 ▶ Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
 ▶ Upoštevajte nacionalne in regionalne predpise, tehnična pravila in smernice.
 ▶ Opravljena dela dokumentirajte.

 Varnostno opozorilo
Analizator energije lahko montira samo kvalificirano/pooblaščeno osebje.

 POZOR

Deli pod napetostjo. Nevarnost opeklin, srčnega napada in drugih poškodb.
 ▶ Pred montažo analizatorja odklopite električno napajanje in električno obremenitev.
 ▶ Priključne sponke zaščitite s pokrovi. 

 POZOR

Nevarnost smrti zaradi električnega udara!
Pred priključitvijo kakršnekoli vhodne/izhodne žice je treba pravilno namestiti zaščitni pokrov 
žic.

 ▶ Kovinski del žice ali konice do konca vstavite v priključno sponko. 

 Elektroinštalacijska dela
Elektroinštalacijska dela smejo izvajati samo strokovnjaki za električne inštalacije.

 ▶ Pred elektroinštalacijskimi deli:
– Napravo pod napetostjo izklopite in preprečite ponovni vklop (vse faze).
– Preverite, ali je oskrba naprave z napetostjo prekinjena.

 ▶ Naprave v nobenem primeru ne priključite na električno omrežje.
 ▶ Upoštevajte tudi priključne sheme drugih delov naprave.

2 Opozorilo glede varstva podatkov
Mi, Robert Bosch d.o.o., Oddelek Toplotne Tehnike, Kidričeva cesta 
81, 4220 Škofja Loka, Slovenija obdelujemo produktne informacije, 
podatke o namestitvi in tehnične podatke, podatke o povezavah in 
komunikaciji, podatke o registraciji izdelka ter zgodovino strank, 
in sicer z namenom zagotavljanja funkcionalnosti (6. člen 1. 
odstavek pododstavek 1b GDPR), izpolnjevanja dolžnega nadzora in 
zagotavljanja varne uporabe izdelkov ter iz drugih varnostnih razlogov 
(6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom varovanja 

naših pravic v povezavi z garancijo in vprašanji, povezanimi z registracijo izdelkov (6. člen 1. 
odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom analize distribucije naših izdelkov in za zago-
tavljanje individualiziranih informacij ter ponudb, povezanih s izdelkom (6. člen 1. odstavek 
pododstavek 1 f GDPR). Za zagotavljanje storitev, kot so prodajne in marketinške storitve, po-
godbeni management, upravljanje izplačil, programiranje, podatkovno gostovanje telefonske 
storitve, imamo pravico podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, 
pridruženim skupini Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna zaščita 
podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega 
gospodarskega prostora. Več informacij na zahtevo. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov lahko stopite v stik prek naslova: Data Protection Officer, Information Security and 
Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Kadarkoli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, skladno s 6. členom 
1. odstavka pododstavka 1 f GDPR, in sicer na podlagi dejstev, povezanih z vašo posebno 
situacijo ali za namene neposrednega trženja. Za uveljavljanje vaših pravic stopite z nami v stik 
prek e-naslova DPO@bosch.com. Za več informacij sledite QR kodi. 
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1 Indicaciones generales de seguridad
 Avisos para el público objetivo

Este manual de instalación se dirige a técnicos especialistas en instalaciones de gas e  
hidráulicas, calefacción y electricidad. Cumplir con las indicaciones de todos los manuales.  
La inobservancia puede ocasionar daños materiales y/o lesiones a las personas, incluso 
peligro de muerte.

 ▶ Leer el manual de instalación, de mantenimiento y de puesta en marcha (generador de 
calor, regulador de calefacción, bombas, etc.) antes de la instalación.

 ▶ Tener en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.
 ▶ Tener en cuenta la normativa nacional y regional y las normas y directivas técnicas.
 ▶ Documentar los trabajos que se efectúen.

 Aviso de seguridad
El analizador de energía debe ser instalado únicamente a través de personal cualificado/
autorizado.

 ADVERTENCIA

Piezas con tensión eléctrica. Riesgo de quemaduras, ataque al corazón y otras posibles 
lesiones

 ▶ Desconectar la alimentación eléctrica y la carga eléctrica antes de instalar el analizador.
 ▶ Proteger los bornes de conexión con cubiertas.

 ADVERTENCIA

¡Riesgo de electrocución!
La cubierta de protección de los núcleos debe estar correctamente instalada antes
de conectar cualquier núcleo de entrada/salida.

 ▶ Insertar la pieza metálica del núcleo o la clema final completamente en el borne de 
conexión. 

 Trabajos eléctricos
Los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por técnicos especialistas.

 ▶ Antes de realizar trabajos eléctricos:
– Desconectar la tensión de red (en todos los polos) y asegurar el aparato contra 

una reconexión.
– Asegúrese de que la instalación está libre de tensión.

 ▶ No conectar el producto a la tensión de red.
 ▶ Tener en cuenta en todo caso los planos de conexión de otras partes de la instalación.

2 Aviso de protección de datos
Nosotros, Robert Bosch España S.L.U., Bosch Termotecnia, Avenida 
de la Institución Libre de Enseñanza, 19, 28037 Madrid, España, 
tratamos información del producto y la instalación, datos técnicos y 
de conexión, datos de comunicación, datos del registro del producto 
y del historial del cliente para garantizar el funcionamiento del 
producto (art. 6 (1), párr. 1 (b) del RGPD), para cumplir nuestro 
deber de vigilancia del producto, para la seguridad del producto 
y por motivos de seguridad (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD), para 

salvaguardar nuestros derechos en relación con cuestiones de garantía y el registro del 
producto (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD) y para analizar la distribución de nuestros productos 
y proporcionar información y ofertas individualizadas relativas al producto (art. 6 (1), párr. 1 
(f) del RGPD). Para prestar servicios, tales como servicios de ventas y marketing, gestión de 
contratos, tramitación de pagos, programación, servicios de línea directa y alojamiento de 
datos, podemos encargar y transferir datos a proveedores de servicios externos y/o empresas 
afiliadas a Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura una protección de datos adecuada, 
se podrían transferir datos personales a receptores ubicados fuera del Espacio Económico 
Europeo. Póngase en contacto con nosotros para solicitarnos más información. Dirección de 
contacto de nuestro responsable de protección de datos: Data Protection Officer, Information 
Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, 
ALEMANIA.

Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación 
del tratamiento, la portabilidad de los datos y el olvido de los mismos escribiendo un correo 
electrónico a privacy.rbib@bosch.com. Escanee el código CR para obtener más información.
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1 Allmänna säkerhetsanvisningar
 Anvisningar för målgruppen

Den här installationsanvisningen är avsedd för fackfolk inom VVS- och elinstallation.  
Anvisningarna i alla manualer måste följas. Om anvisningarna inte följs kan det leda till sakska-
dor och personskador och i värsta fall livsfara.

 ▶ Läs installations-, service- och idrifttagningsmanualer (värmekälla, 
uppvärmningsreglering, pumpar osv.) före installationen.

 ▶ Följ säkerhets- och varningsanvisningar.
 ▶ Beakta nationella och lokala föreskrifter, tekniska regler och regleringar.
 ▶ Dokumentera de arbeten som har utförts.

 Anvisning om säkerhet
Energianalysatorn får bara installeras av kvalificerad/auktoriserad personal.

 VARNING

Strömförande delar. Risk för brännskada, hjärtinfarkt och andra möjliga personskador
 ▶ Koppla bort strömförsörjningen och den elektriska belastningen innan analysatorn 

installeras.
 ▶ Skydda anslutningsplintarna med paneler.

 VARNING

Risk för livsfarlig elektrisk stöt! 
Kablarnas skyddspanel måste vara korrekt installerad innan några kablar för inmatning/  
utmatning ansluts.

 ▶ För in hela metalldelen av kabeln eller hela hylsan i anslutningsplinten.

 Elarbeten
Elarbeten får endast utföras av auktoriserade elinstallatörer.

 ▶ Före elarbeten:
– Koppla från nätspänningen på alla poler och säkra mot återinkoppling.
– Kontrollera att anläggningen är spänningsfri.

 ▶ Anslut aldrig produkten till nätspänning.
 ▶ Beakta även anslutningsschemat för övriga anläggningsdelar.

2 Dataskyddsanvisning
Vi, Bosch Thermoteknik AB, Hjälmarydsvägen 8, 573 38 Tranås,  
Sverige, behandlar produktinformation och monteringsanvisnin-
gar, tekniska data och anslutningsdata, kommunikationsdata, 
produktregistrering och historisk kunddata för att tillhandahålla 
produktfunktionalitet (art. 6 (1) paragraf 1 (b) GDPR), för att uppfylla 
vår plikt angående produktövervakning och för produktsäkerhet och 
säkerhetsskäl (art. 6 (1) paragraf 1 (f) GDPR) för att säkerställa våra 
rättigheter i anslutning till garanti- och produktregistreringsfrågor 

(art. 6 (1) paragraf 1 (f) GDPR) och analysera distributionen av våra produkter och för att 
tillhandahålla individanpassad information och erbjudanden relaterade till produkten (art. 6 
(1) paragraf 1 (f) GDPR). För att tillhandahålla tjänster som sälj- och marknadsföringstjänster, 
kontrakthantering, hantering av betalningar, programmering, allmän datahantering samt 
hotline/support-tjänster kan vi hantera och överföra data till externa tjänsteleverantörer och/
eller Boschanknutna företag. I vissa fall, men bara om tillräckligt dataskydd kan garanteras, 
kan persondata överföras till mottagare belägna utanför det Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Mer information kan erhållas på begäran. Du kan kontakta vår dataskyddsanvari-
ga här: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, 
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND.

Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter baserat på art. 6 (1)
paragraf 1 (f) GDPR på grunder som är relaterade till din specifika situation eller för direkta 
marknadsföringsändamål när som helst. För att utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss  
på privacy.ttse@bosch.com. För mer information kan du använda QR-koden. 
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1 3агальні вказівки щодо техніки безпеки
 Вказівки для цільової групи

Ця інструкція з монтажу та технічного обслуговування призначена для фахівців, 
які займаються встановленням газових приладів, систем водопроводу, тепло- та 
електротехніки. Обов’язково дотримуйтеся вказівок в усіх інструкціях.
Недотримання цих приписів може призвести до пошкодження майна та тілесних
ушкоджень, які становлять небезпеку для життя.

 ▶ Перед монтажем слід прочитати інструкції з монтажу, технічного обслуговування 
та введення в експлуатацію (теплогенератора, системи керування опаленням, 
насосів тощо).

 ▶ Необхідно дотримуватися вказівок із техніки безпеки та попереджень.
 ▶ Також слід дотримуватися міжнародних і регіональних приписів, технічних норм і 

директив.
 ▶ Виконані роботи потрібно документувати.

 Вказівка щодо безпеки
Монтаж аналізатора енергії дозволяється виконувати лише кваліфікованому/
уповноваженому персоналу.

 ПОПEPEДЖEHHЯ

Частини під напругою. Небезпека опіків, серцевого нападу й інших можливих травм
 ▶ Перед монтажем аналізатора від’єднайте електропостачання та електричне 

навантаження.
 ▶ Захистіть клеми за допомогою кришок.

 ПОПEPEДЖEHHЯ

Небезпека ураження електричним струмом!
Перед підключенням будь-якої вхідної/вихідної жили необхідно правильно встановити 
захисний корпус жил.

 ▶ Повністю вставте металеву частину жили або наконечника в клему.

 Електротехнічні роботи
Електротехнічні роботи дозволяється проводити лише фахівцям з експлуатації
електроустановок.

 ▶ Перед здійсненням робіт на електричних приладах:
– вимкніть напругу мережі та переконайтеся у функціонуванні захисту від 

випадкового ввімкнення;
– Переконайтеся у відсутності напруги.

 ▶ У жодному разі не підключайте прилад до мережевої напруги.
 ▶ Дотримуйтеся схем з’єднань для інших компонентов установки.

2 Вказівки щодо захисту даних
Ми, компанії із групи Роберт Бош (Robert Bosch) (зокрема,
ТОВ «Роберт Бош Лтд», місцезнаходження: 02152, м. Київ,
пр-т П.Тичини 1-в, офіс А701; DPO@bosch.com;
info@ua.bosch.com; Телефон +380 (44) 490-2400, Факс
+380 (44) 490-2486), обробляємо інформацію про товар
та його встановлення, технічні дані та дані про з’єднання,
дані зв’язку, реєстрацію товару та дані історії клієнта, що
можуть вважатись персональними даними. Ми обробляємо 

такі дані із законною метою, котра не обов’язково вимагає наявності згоди суб’єкта 
персональних даних, а може здійснюватися на інших правових підставах відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних» (далі «Закон»), - щоб забезпечити 
функціональність товару (на підставі п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону), щоб виконати наш обов’язок 
з нагляду за товарами та з міркувань безпеки товару (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону), щоб 
захистити наші права у зв’язку з питаннями гарантії та реєстрації товару (п. 6 ч. 1 ст. 11 
Закону) та щоб проаналізувати розповсюдження нашого товару та надати індивідуальну 
інформацію та пропозиції, пов’язані з товаром (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону). Для продажу 
товарів та надання маркетингових послуг, ведення договорів, обробки платежів, 
програмування, розміщення даних та послуг гарячої лінії, ми можемо замовляти та 
передавати Ваші персональні дані зовнішнім постачальникам послуг та/або компаніям 
групи Роберт Бош (Robert Bosch). У деяких випадках, але лише за умови забезпечення 
належного захисту даних, персональні дані можуть передаватися третім особам, 
розташованим за hежами України та Європейського економічного простору. Додаткова 
інформація надається на запит (контакти ТОВ «Роберт Бош Лтд» вказано вище). Ви 
можете також зв’язатися з нашою Уповноваженою особою по захисту персональних 
даних (Група Роберт Бош) за адресою: Уповноважена особа по захисту персональних 
даних, Роберт Бош ГмбХ, (Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, 
GERMANY - Німеччина).

Ви маєте право заперечувати щодо обробки персональних даних на підставах, що 
стосуються Вашої конкретної ситуації, або коли персональні дані обробляються для цілей 
прямого маркетингу. Щоб скористатися своїми правами, зв’яжіться з нами. Текст Закону, 
яким передбачено Ваші права, доступний на сайті Парламенту: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2297-17. Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, скористайтесь 
QR-кодом.
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1 Bendrieji saugos nurodymai
 Nuorodos tikslinei grupei

Ši montavimo instrukcija skirta dujų ir vandens instaliacijų, šildymo sistemų ir elektrotechnikos 
specialistams. Būtina laikytis visose instrukcijose pateiktų nurodymų. Nesilaikant nurodymų, 
galima patirti materialinės žalos, gali būti sužaloti asmenys ir net gali iškilti pavojus gyvybei.

 ▶ Prieš pradėdami montuoti perskaitykite montavimo, techninės priežiūros ir paleidimo 
eksploatuoti instrukcijas (šilumos generatoriaus, šildymo reguliatoriaus, siurblių ir kt.).

 ▶ Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nuorodų.
 ▶ Laikykitės nacionalinių ir regioninių teisės aktų, techninių taisyklių ir direktyvų.
 ▶ Atliktus darbus užregistruokite dokumentuose.

 Saugos pranešimas
Energijos analizatorių turi sumontuoti tik kvalifikaciją turintys/įgalioti darbuotojai.

 ĮSPĖJIMAS

Įtampingosios dalys. Nudegimo, širdies smūgio ir kitų galimų sužalojimų rizika
 ▶ Prieš montuodami analizatorių, atjunkite maitinimo šaltinį ir elektros apkrovą.
 ▶ Gnybtus apsaugokite dangteliais.

 ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio rizika!
Prieš prijungiant bet kurį įvesties / išvesties laidą, būtina tinkamai uždėti apsauginį laidų 
dangtelį.

 ▶ Metalinę laido dalį arba apvadą iki galo įkiškite į gnybtą.

 Elektros darbai
Elektros darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems elektrikams.

 ▶ Prieš pradėdami darbus su elektros įranga:
 – Išjunkite (visų fazių) srovę ir pasirūpinkite tinkama apsauga, kad niekas netyčia 

neįjungtų.
 – Patikrinkite, ar tikrai nėra įtampos.

 ▶ Gaminio jokiu būdu nejunkite prie tinklo įtampos.
 ▶ Taip pat laikykitės kitų įrenginio dalių sujungimų schemų.

2 Duomenų apsaugos pranešimas
Mes, įmonė Robert Bosch UAB, Ateities plentas 79A., LT 52104  
Kaunas, Lietuva, apdorojame informaciją apie gaminius ir jų 
įmontavimą, techninius ir prijungimo duomenis, ryšių duomenis, 
produktų registravimo ir klientų istorijos duomenis, kad galėtume 
užtikrinti produkto funkcionalumą (BDAR 6 (1) str. 1 (b) dalis), 
siekiant įvykdyti mūsų pareigą stebėti gaminį ir užtikrinti gaminio 
saugą ir saugumą (BDAR 6 (1) str. 1 (f) dalis), apsaugoti mūsų teises, 
susijusias su garantijos ir produktų registravimo klausimais (BDAR 

6 (1) str. 1 (f) dalis) ir analizuoti mūsų produktų platinimą bei teikti individualią informaciją ir 
pasiūlymus, susijusius su produktu (BDAR 6 (1) str. 1 (f) dalis). Norėdami teikti tokias paslau-
gas, kaip pardavimo ir rinkodaros paslaugos, sutarčių valdymas, mokėjimų tvarkymas, pro-
gramavimas, duomenų laikymas ir karštosios linijos paslaugos, mes galime pavesti ir perduoti 
duomenis išorės paslaugų teikėjams ir (arba) su “Bosch” susijusioms įmonėms. Kai kuriais 
atvejais, bet tik tuo atveju, jei užtikrinama tinkama duomenų apsauga, asmens duomenys gali 
būti perduoti gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų. Papildoma informacija 
pateikiama atskiru prašymu. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu:  
Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, 
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, VOKIETIJA. 

Jūs bet kuriuo metu galite nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 6 (1) str. 1 
(f) dalį, dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija arba tiesioginės rinkodaros tikslais. 
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, prašom susisiekti su mumis adresu DPO@bosch.com. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės QR kodu. 
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1 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa
 Wskazówki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do monterów instalacji gazowych i wodnych oraz 
urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Należy przestrzegać wskazówek zawartych we 
wszystkich instrukcjach. Ignorowanie tych wskazówek grozi szkodami materialnymi i urazami 
cielesnymi ze śmiercią włącznie.

 ▶ Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje dotyczące montażu, serwisu i 
uruchomienia (urządzenia grzewczego, regulatora ogrzewania, pomp itp.).

 ▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
ostrzegawczymi.

 ▶ Należy przestrzegać krajowych i miejscowych przepisów oraz zasad i dyrektyw 
technicznych.

 ▶ Wykonane prace należy udokumentować.

 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie do analizy energetycznej powinno być instalowane wyłącznie przez  
wykwalifikowany/upoważniony personel.

 OSTRZEŻENIE

Części będące pod napięciem. Zagrożenie oparzeniem, zawałem serca i innymi 
obrażeniami ciała

 ▶ Odłączyć zasilanie elektryczne i odbiorniki przed zainstalowaniem urządzenia do 
analizy.

 ▶ Zabezpieczyć zaciski przyłączeniowe osłonami.

 OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem! 
Przed podłączeniem żył wejściowych/wyjściowych należy prawidłowo zainstalowaćosłonę 
ochronną żył.

 ▶ Włożyć do końca metalową część żyły lub tulejkę kablową do zacisku przyłączeniowego.

 Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów 
posiadających odpowiednie uprawnienia.

 ▶ Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej należy:
– Odłączyć napięcie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczyć przed ponownym 

włączeniem.
– Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od napięcia.

 ▶ W żadnym wypadku nie podłączać produktu do napięcia sieciowego.
 ▶ Stosować się również do schematów połączeń elektrycznych innych części instalacji.

2 Informacja o ochronie danych osobowych
My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105,  
02-231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o wyrobach 
i wskazówki montażowe, dane techniczne i dotyczące połączeń, 
komunikacji, rejestracji wyrobów i historii klientów, aby zapewnić 
funkcjonalność wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiązać się 
z naszego obowiązku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantować 
bezpieczeństwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO), chronić nasze 
prawa w związku z kwestiami dotyczącymi gwarancji i rejestracji 

wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizować sposób dystrybucji naszych wyrobów i móc 
dostarczać zindywidualizowane informacje oraz przedstawiać odpowiednie oferty dotyczące 
wyrobów (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO). Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców 
i/lub spółek stowarzyszonych Bosch i przesyłać im dane w celu realizacji usług dotyczących 
sprzedaży i marketingu, zarządzania umowami, obsługi płatności, programowania, hostingu 
danych i obsługi infolinii. W niektórych przypadkach, ale tylko, jeśli zagwarantowany jest 
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogą zostać przesłane odbiorcom spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje przesyłamy na życzenie.  
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres:  
Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, 
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Mają Państwo prawo wyrazić w dowolnej chwili sprzeciw względem przetwarzania swoich 
danych osobowych na mocy art. 6 § 1, ust. 1 f RODO w związku z Państwa szczególną sytuacją 
oraz względem przetwarzania danych bezpośrednio w celach marketingowych. Aby skorzystać 
z przysługującego prawa, prosimy napisać do nas na adres DPO@bosch.com.  
Dalsze informacje można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR.


